
採水場所 毎日検査 9項目 基準項目（浄水50項目・原水40項目） 指標菌 備考

浄水 内子役場分庁 ○ ○ ○ －

原水 内子上水道第2水源地 － － ○ ○

浄水 上西武徳宅 ○ ○ ○ －

原水 論田浄水場 － － ○ ○

浄水 中田建設事務所 ○ ○ ○ －

原水 大瀬浄水場 － － ○ ○

浄水 立川自治会館 ○ ○ ○ －

原水 立川浄水場 － － ○ ○

浄水 石畳の宿 ○ ○ ○ －

原水 岡の成浄水場 － － ○ ○

浄水 上岡サチ子宅 ○ ○ ○ －

原水 池田浄水場 － － ○ ○

浄水 福岡集会所 ○ ○ ○ －

原水 立川第2浄水場 － － ○ ○

浄水 いかだや ○ ○ ○ －

原水 川登浄水場 － － ○ ○

浄水 新川児童公園 ○ ○ ○ －

原水 五十崎水源地 － － ○ ○

浄水 天地公衆トイレ ○ ○ ○ －

原水 平岡第1水源地 － － ○ ○

浄水 菊池福寿宅 ○ ○ ○ －

原水 大久喜水源地 － － ○ ○

浄水 もみじ滝公園トイレ ○ ○ ○ －

原水 谷・成内水源地 － － ○ ○

浄水 下宿間公衆トイレ ○ ○ ○ －

原水 下宿間水源地 － － ○ ○

浄水 森田佳博宅 ○ ○ ○ －

原水 北地久保成浄水場 － － ○ ○

浄水 上川自治会館 ○ ○ ○ －

原水 上川今生浄水場 － － ○ ○

浄水 参川地区体育館 ○ ○ ○ －

原水 中川浄水場 － － ○ ○

浄水 打木集会所 ○ ○ ○ －

原水 宮原浄水場 － － ○ ○

浄水 北田集会所 ○ ○ ○ －

原水 日野本川浄水場 － － ○ ○

浄水 参川福祉館 ○ ○ ○ －

原水 船戸浄水場 － － ○ ○

浄水 内子町役場小田支所 ○ ○ ○ －

原水 町下京の森浄水場 － － ○ ○

浄水 小田自治会館 ○ ○ ○ －

原水 恩地町上浄水場 － － ○ ○

浄水 寺村消防詰所 ○ ○ ○ －

原水 寺村浄水場 － － ○ ○

浄水 立石自治会館 ○ ○ ○ －

原水 立石浄水場 － － ○ ○

浄水 突合バス停 ○ ○ ○ －

原水 突合浄水場 － － ○ ○

浄水 中田渡地区体育館 ○ ○ ○ －

原水 中田渡浄水場 － － ○ ○

浄水 上田渡公衆トイレ ○ ○ ○ －

原水 上田渡浄水場 － － ○ ○

26箇所 26箇所 26箇所 －

－ － 26箇所 26箇所

箇　所　別　水　質　検　査　一　覧　表　

簡 易 水 道

1

旧
内
子
町

旧
内
子
町

名　　称

1 知清水源地

2 論田水源地

上 水 道

大瀬

2 立川

3 岡の成

4 池田

5 （立川第２）

平岡

9 大久喜

6 （川登）

7 五十崎

12 北地久保成

旧
五
十
崎
町

13 上川今生

10 谷・成内

11 下宿間

8

日野本川

17 船戸

14 中川

15 宮原

旧
小
田
町

浄水　計

22 突合

23 中田渡

20 寺村

21 立石

原水　計

内子町上水道

24 上田渡

18 町下京の森

19 恩地町上

16



毎月検査 1回/年検査

番号 定期検査項目 基準（ｍｇ/L) 番号 定期検査項目 基準（ｍｇ/L)

基１ 一般細菌 100個/ml 基３６ マンガン及びその化合物 0.05

基２ 大腸菌 不検出 基４１ ジェオスミン 0.00001

基３７ 塩化物イオン 200 基４２ 2－メチルイソボルネオール 0.00001

基４５ 有機物（全有機炭素〈TOC〉の量） 5 3項目

基４６ ｐH値 5.8～8.6

基４７ 味 異常でない

基４８ 臭気 異常でない 番号 定期検査項目 基準（ｍｇ/L)

基４９ 色度 5 基３ カドミウム及びその化合物 0.01

基５０ 濁度 2 基４ 水銀及びその化合物 0.0005

９項目（前省略不可） 基５ セレン及びその化合物 0.01

基６ 鉛及びその化合物 0.01

基７ ヒ素及びその化合物 0.01

1回/3ヶ月検査 基８ 六価クロム化合物 0.05

番号 定期検査項目 基準（ｍｇ/L) 基１３ 四塩化炭素 0.002

基９ シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 基１５ 1.1－ジクロロエチレン 0.02

基１０ 硫酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 基１６ シス－1.2－ジクロロエチレン 0.04

基１１ フッ素及びその化合物 0.8 基１７ ジクロロメタン 0.02

基１２ ホウ素及びその化合物 1.0 基１８ テトラクロロエチレン 0.01

基１４ 1.4－ジオキサン 0.05 基１９ トリクロロエチレン 0.03

基２１ クロロ酢酸 0.02 基２０ ベンゼン 0.01

基２２ クロロホルム 0.06 基３１ 亜鉛及びその化合物 1.0

基２３ ジクロロ酢酸 0.04 基３３ 鉄及びその化合物 0.3

基２４ ジブロモクロロメタン 0.1 基３４ 銅及びその化合物 1.0

基２５ 臭素酸 0.01 基３５ ナトリウム及びその化合物 200

基２６ 総トリハロメタン 0.1 基４０ 陰イオン界面活性剤 0.2

基２７ トリクロロ酢酸 0.2 基４４ フェノール類 0.005

基２８ ブロモジクロロメタン 0.03

基２９ ブロモホルム 0.09 内子町については、全50項目を年1回おこなうことにしている

基３０ ホルムアルデヒド 0.08

基３２ アルミニウム及びその化合物 0.2

基３８ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300

基３９ 蒸発残留物 500

基４３ 非イオン界面活性剤 0.02

１９項目（11項目省略不可）

※網掛けは省略不可　11件

H１８年度　浄水水質試験（上水道・簡易水道）

1回/3年検査H18年度実施



平成18年度内子町水道施設検査結果一覧表

水質検査項目 28項目 9項目 9項目 9項目 50項目 9項目 28項目 9項目 9項目 28項目 9項目 9項目

採水場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

浄水 内子役場分庁 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 内子上水道第2水源地 － － － － － 38項目実施 － － － － － －

水質検査項目 50項目 9項目 9項目 9項目 50項目 9項目 50項目 9項目 9項目 50項目 9項目 9項目

採水場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

浄水 上西武徳宅 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 論田浄水場 － － － － － 38項目実施 － － － － － －

水質検査項目 28項目 9項目 11項目 11項目 50項目 11項目 28項目 9項目 9項目 28項目 9項目 9項目

採水場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

浄水 中田建設事務所
水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 大瀬浄水場 － － － － － 38項目実施 － － － － － －

水質検査項目 30項目 9項目 9項目 9項目 50項目 9項目 30項目 9項目 9項目 30項目 9項目 9項目

採水場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

浄水 立川自治会館 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

◎注2アルミニウム及びそ
の化合物については適合し
ていない

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

◎注３　濁度については、
適合していない

水質基準に
適合している

原水 立川浄水場 － － － － － 38項目実施 － － － － － －

水質検査項目 28項目 9項目 9項目 9項目 50項目 9項目 28項目 9項目 9項目 28項目 9項目 9項目

採水場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

浄水 石畳の宿 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 岡の成浄水場 － － － － － 38項目実施 － － － － － －

水質検査項目 29項目 9項目 9項目 9項目 50項目 9項目 29項目 9項目 9項目 29項目 9項目 9項目

採水場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

浄水 上岡サチ子宅 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 池田浄水場 － － － － － 38項目実施 － － － － － －

水質検査項目 50項目 9項目 9項目 9項目 50項目 9項目 50項目 9項目 9項目 50項目 9項目 9項目

採水場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

浄水 福岡集会所 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 立川第2浄水場 － － － － － 38項目実施 － － － － － －

水質検査項目 50項目 9項目 9項目 28項目 9項目 9項目 50項目 9項目 9項目

採水場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

浄水 いかだや － － － 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 川登浄水場 － － － － － 38項目実施 － － － － － －

池田

旧
内
子
町

1 知清水源地

2 論田水源地

4

名　　称

上水道

立川

3 岡の成

2

簡易水道

8月から供用開始予定

（川登）

旧
内
子
町

1 大瀬

5 （立川第２）

6



平成18年度内子町水道施設検査結果一覧表

水質検査項目 27項目 9項目 9項目 9項目 50項目 9項目 27項目 9項目 9項目 27項目 9項目 9項目

採水場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

浄水 新川児童公園 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 五十崎水源地 － － － － － 38項目実施 － － － － － －

浄水 天地公衆トイレ 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 平岡第1水源地 － － － － － 38項目実施 － － － － － －

浄水 菊池福寿宅 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 大久喜水源地 － － － － － 38項目実施 － － － － － －

浄水 もみじ滝公園トイレ
水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 谷・成内水源地 － － － － － 38項目実施 － － － － － －

浄水 下宿間公衆トイレ
水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 下宿間水源地 － － － － － 38項目実施 － － － － － －

水質検査項目 9項目 9項目 浄水50項目・原水40項目 9項目 9項目 24項目 9項目 9項目 24項目 9項目 9項目 24項目

採水場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

浄水 森田佳博宅 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 北地久保成浄水場 － － 40項目実施 － － － － － － － － －

浄水 上川自治会館 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 上川今生浄水場 － － 40項目実施 － － － － － － － － －

浄水 参川地区体育館
水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 中川浄水場 － － 40項目実施 － － － － － － － － －

浄水 打木集会所 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

◎注１　水質基準に
適合していない

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 宮原浄水場 － － 40項目実施 － － － － － － － － －

浄水 北田集会所 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 日野本川浄水場 － － 40項目実施 － － － － － － － － －

浄水 参川福祉館 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 船戸浄水場 － － 40項目実施 － － － － － － － － －

浄水 内子町役場小田支所
水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 町下京の森浄水場 － － 40項目実施 － － － － － － － － －

浄水 小田自治会館 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 恩地町上浄水場 － － 40項目実施 － － － － － － － － －

浄水 寺村消防詰所 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 寺村浄水場 － － 40項目実施 － － － － － － － － －

浄水 立石自治会館 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 立石浄水場 － － 40項目実施 － － － － － － － － －

簡易水道

下宿間

旧
五
十
崎
町

7 五十崎

8 平岡

20 寺村

21

日野本川

17 船戸

立石

18 町下京の森

19 恩地町上

旧
小
田
町

12 北地久保成

13 上川今生

14 中川

15 宮原

16

9 大久喜

10 谷・成内

簡易水道

11
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浄水 突合バス停 水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 突合浄水場 － － 40項目実施 － － － － － － － － －

浄水 中田渡地区体育館
水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 中田渡浄水場 － － 40項目実施 － － － － － － － － －

浄水 上田渡公衆トイレ
水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

水質基準に
適合している

原水 上田渡浄水場 － － 40項目実施 － － － － － － － － －
24 上田渡

22 突合

23 中田渡

※◎注３の立川簡易水道２月分水質基準超過については、後日水質改善を行い、再検査で異常がなかった。

※◎注２の立川簡易水道8月分水質基準超過については、後日水質改善を行い、再検査で異常がなかった。

※◎注１の宮原簡易水道6月分水質基準超過については、後日水質改善を行い、再検査で異常がなかった。


